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Prečerpávacia stanica LAURA L/T
pre tlakovú kanalizáciu PEHD 1200, H=2,4m
PUMPS 12.02.2020
Textilná 3/A
040 12  Košice
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Reliéfny krúžok

Pôvodná zemina

Suchý beton B-10 h= 200 mm

Podsypka piesková h= 150 mm
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Zhutnená vrstva

piesku h= 200 mm

Prítok PVC

DN 160

Výtlak

DN 50
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PODZEMEJ VODY
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Obetonovanie B-7,5

do výšky min. 500 mm
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Podkladová vrstva - betón

B-7,5  min. 100 mm
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Pred betónovaním

naplniť vodou
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Adaptabilný nadstavec
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